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PARET EXTERIOR 2

2 x Aïllament URSA GLASSWOOL P1281 60 mm

Placa de guix laminat (Pladur)

ExteriorInterior

Fàbrica de Gero

1,5 cm 12 cm 13 cm

28,5 cm

Estocat color mig groc

SOLERA

Acabat amb gres

Morter Alta densitat

Morter amb additiu

Film de polietilè

Difusor d'alumini UPONOR 280mm

Tub evalPEX 17x2,0

Panell porta-tubs

(poliestirè)

1
6
cm

3
,3
cm

1
,7
cm

2
cm0
,5
cm

1
,5
cm

Formigó armat

Làmina bituminosa

Formigó d'anivellament

Grava
3
cm

4
cm

2 cm

COBERTA INCLINADA

Aïllament URSA XPS N III PR

Revoltó ceràmic

Formigó armat

Placa de guix laminat (pladur)

Teula ceràmica

1
2
cm

1
,5
cm

3
cm

8
cm
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PARET EXTERIOR 1

2 x Aïllament URSA GLASSWOOL P1281 60 mm

Placa de guix laminat (Pladur)

ExteriorInterior

Fàbrica de Gero

Formigó

Aplacat de pedra natural

1,5 cm
11 cm

13 cm 3,5 cm
0,5 cm

30 cm

FORJAT 2

Film de polietilè

Difusor d'alumini UPONOR 280mm

Tub evalPEX 17x2,0

Panell porta-tubsFormigó armatRevoltó ceràmic

(poliestirè)

2
4,
6
cm

1
,5
cm

1
5
cm

4
cm 3
,3
cm

0
,8
cm

Placa de guix laminat (pladur)

Fusta (pi flandes)

PONT TÈRMIC

2 x Aïllament URSA GLASSWOOL P1281 60 mm

Placa de guix laminat (Pladur) ExteriorInterior

Fàbrica de Gero

1,5 cm 12 cm 13 cm

Estocat color mig groc

Aïllament URSA XPS RG 30mm

Sòcal permietral

2 cm
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Fàbrica de Toxana

Estocat

Aïllament URSA GLASSWOOL P0022

Placa de guix laminat (Pladur)

ExteriorInterior

PARET MITJANERA

1,5 cm
3 cm

9,5 cm

1 cm

15 cm

FORJAT 1

Acabat amb gres

Morter Alta densitat

Morter amb additiu

Film de polietilè

Difusor d'alumini UPONOR 280mm

Tub evalPEX 17x2,0

Panell porta-tubsFormigó armatRevoltó ceràmic

(poliestirè)

2
7,
8
cm

1
,5
cm

4
cm 3
,3
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0
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1
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Placa de guix laminat (pladur)

2
cm

FORJAT EXTERIOR

Formigó armatRevoltó ceràmic

3
0,
2
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1
,5
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4
cm

Placa de guix laminat (pladur)

1
5
cm

Formigó armat

Paviment de lloses

Aïllament URSA XPS NIII L

Làmina bituminosa

6
cm

1
,5
cm

4
cm

1
5
cm

Formigó

0
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Aïllament URSA GLASSWOOL P0081

Placa de guix laminat (Pladur)

InteriorInterior

PARET INTERIOR

1,5 cm

Placa de guix laminat (Pladur)

4,5 cm

1,2 cm

7,2 cm

Aïllament URSA XPS RG 30mm

2 x Aïllament URSA GLASSWOOL P1281 60 mm

2 x Aïllament URSA GLASSWOOL P1281 60 mm

Placa de guix laminat (Pladur)

Placa de guix laminat (Pladur) Fàbrica de Gero

Estocat color mig groc

Fracció de superfície en finestres
Interior

Marc de fusta

Vidre doble 6/12/6

TANCAMENT VIDRIAT

4,53 cm

1
1
,8
8
cm

1
2
,0
1
cm

8
4
,6
1
cm

Exterior

ocupada per el marc 35%

Fracció de superfície en vidrieres
ocupada per el marc 20%
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